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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.
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4

Общие данные

План групповых сетей.        Электрооборудование 1-го этажа.

План групповых сетей.        Электроосвещение 1-го этажа.

Принципиальная расчетная однолинейная схема электроснабжения 1-го этажа ЩР-1.

План групповых сетей.        Электрооборудование 2-го этажа.

План групповых сетей.        Электроосвещение 2-го этажа.

Принципиальная расчетная однолинейная схема электроснабжения 2-го этажа ЩР-2.
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План питания ультрафиолетовых ламп 1-го этажа.

План питания аварийной сигнализации 1-го этажа.

План питания аварийной сигнализации 2-го этажа.
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L1
L2

L3
L1

L2
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L3
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L1,L2,L3
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L2
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L3
L1

L2
L3

L1
L2

L1,L2,L3L1,L2,L3
L2

L3
L1

L2
L3

L1
L1,L2,L3

L3
L1,L2,L3

L2
L3

L1
L1,L2,L3

L3
L1,L2,L3L1,L2,L3

Розетки пом.8

Розетки пом.6

Розетки пом.3

Розетки пом.3

Розетки пом.3

Розетка 380В пом.3

Розетки пом.1,3

Розетки пом.1

Розетки пом.1

Розетки пом.1

Розетки пом.1

Розетки пом.1

Розетки пом.1

Розетки пом.1

Розетки пом.2,10

Розетки пом.1

Освещение пом.,4,5,7,8,9

Освещение пом.3,6

Освещение пом.1

Ультрафиолетовая лампа 1

Ультрафиолетовая лампа 2

Кнопка отключения питания
этажа

Кнопка отключения
автоклавных п.10,13

Освещение пом.14,15,17,18,19

Освещение пом.12,13

Освещение пом.2,10,11

Аварийное оповещение

СКУД

Розетка 380В пом.12

Розетка 380В пом.12

Розетки пом.17

Розетки пом.15

Розетки пом.15

Розетки пом.12

Розетки пом.12

Розетки пом.12

Розетка 380В пом.11

Розетка 380В пом.11

Розетки пом.12

Розетки пом.12

Розетки пом.12

Розетки пом.11

Розетки пом.18

Розетка 380В пом.13

Розетки пом.13

Розетка 380В пом.13

Розетка 380В пом.10

Розетка 380В пом.10

Розетка 380В пом.13

L1,L2,L3 380/220

П20
ВВГнг(А)-LS 3*2,5

П20
ВВГнг(А)-LS 3*2,5

Щ
Р-1

(1 эт.)
IP 31

от ВРУЛ

N

L1,L2,L3 380/220

П20
ВВГнг(А)-LS 3*2,5

П20
ВВГнг(А)-LS 3*2,5

ВВГнг(А)-LS 3*2,5

П20
ВВГнг(А)-LS 3*2,5

П20

П20
ВВГнг(А)-LS 3*2,5

П20
ВВГнг(А)-LS 3*2,5

П20
ВВГнг(А)-LS 3*2,5

П20
ВВГнг(А)-LS 3*2,5

П20
ВВГнг(А)-LS 3*2,5

П20
ВВГнг(А)-LS 3*2,5

П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

QSввод
DX³
250А

PE

 ВВГнг-(А) LS 5*16
220/380В 50 Hz

L1,L2,L3

N

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5

ВВГнг(А)-LS 3*2,5

ВВГнг(А)-LS 3*2,5

П20
ВВГнг(А)-LS 3*2,5

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

ВВГнг(А)-LS 3*2,5

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

QFввод
DX³

С160А

От кнопки
выключения
всего этажа

П20

П20

П20

ВВГнг(А)-LS 5*4
П20

 DX³ C16A 30mA

DX³-E С10А
ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20
ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20

DX³-E С10А
ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20
ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20

DX³-E С10А
ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20
ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20

DX³-E С10А
ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20
ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20

DX³-E С10А
ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20
ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20

DX³-E С10А
ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20
ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20

DX³-E С10А
ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20
ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20

DX³-E С10А
ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20
ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20

DX³-E С10А
ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20
ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20

DX³-E С10А
ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20
ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20

от кнопки
выключения

DX³-E С10А
ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20
ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20

DX³-E С10А
ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20
ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5

ВВГнг(А)-LS 3*2,5

ВВГнг(А)-LS 3*2,5

П20

П20

П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5

ВВГнг(А)-LS 3*2,5

ВВГнг(А)-LS 3*2,5

ВВГнг(А)-LS 3*2,5

П20

П20

П20

П20

ВВГнг(А)-LS 5*4
П20

 DX³ C16A 30mA

ВВГнг(А)-LS 5*4
П20

ВВГнг(А)-LS 5*4
П20

ВВГнг(А)-LS 5*4
П20

 DX³ C16A 30mA
ВВГнг(А)-LS 5*4
П20

 DX³ C16A 30mA
ВВГнг(А)-LS 5*4
П20

 DX³ C16A 30mA
ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

 DX³ C16A 30mA
ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

 DX³ C16A 30mA
ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

 DX³ C16A 30mA
ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

 DX³ C32A 30mA
ВВГнг(А)-LS 5*6
П25

 DX³ C16A 30mA
ВВГнг(А)-LS 5*4
П20

 DX³ C16A 30mA
ВВГнг(А)-LS 5*4
П20

 DX³ C16A 30mA
ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

 DX³ C16A 30mA
ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

от кнопки
выключения

от кнопки
выключения
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выключения
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выключения
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от кнопки
выключения
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L1
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L1
L2

L3
L1

L2
L3

L1
L2

L3
L1

L2
L3

L1
L2

L3
L1

L2
L3

Розетки пом.5

Розетки пом.5

Розетки пом.5

Розетки пом.7

Розетки пом.7

Розетки пом.7

Розетки пом.7

Розетки пом.5

Розетки пом.5

Розетки пом.7

Розетки пом.8

Розетки пом.5

Розетки пом.5

Розетки пом.5

Розетки пом.5

Розетки пом.5

Розетки пом.2

Розетки пом.2

Розетки пом.5

Розетки пом.4

Розетки пом.1

Розетки пом.1

Розетки пом.5

Розетки пом.5

Розетки пом.5

Розетки пом.5

Розетки пом.5

Розетки пом.5

Резерв 380В пом.6

Розетки пом.5

Розетка 380В пом.6

Розетки пом.9,10

Розетки пом.10

Розетки пом.10,11

Розетки пом.10

Розетки пом.10

Розетки пом.11

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Освещение
пом.11,12,13,14,коридора

Освещение пом.9,10

Освещение пом.5

Освещение пом.6,7,8

Освещение пом.5

Освещение пом.1,2,3,4

Освещение лестницы

Аварийное оповещение 2-го
этажа

Кнопка отключения
электропитания  2-го этажа

Резерв

Резерв

Резерв

L1,L2,L3 380/220

П20
ВВГнг(А)-LS 3*2,5

П20
ВВГнг(А)-LS 3*2,5

Щ
Р-2

(2 эт.)
IP 31

шкаф на 144мод.

от ВРУЛ

N

L1,L2,L3 380/220

П20
ВВГнг(А)-LS 3*2,5

П20
ВВГнг(А)-LS 3*2,5

ВВГнг(А)-LS 3*2,5

П20
ВВГнг(А)-LS 3*2,5

П20

П20
ВВГнг(А)-LS 3*2,5

П20
ВВГнг(А)-LS 3*2,5

П20
ВВГнг(А)-LS 3*2,5

П20
ВВГнг(А)-LS 3*2,5

П20
ВВГнг(А)-LS 3*2,5

П20
ВВГнг(А)-LS 3*2,5

П20
ВВГнг(А)-LS 3*2,5

П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20

П20
ВВГнг(А)-LS 3*1,5

DX³-E С10А

QSввод
DX³
250А

PE

 ВВГнг-(А) LS 5*16
220/380В 50 Hz

L1,L2,L3

N

ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5

ВВГнг(А)-LS 3*2,5

ВВГнг(А)-LS 3*2,5

ВВГнг(А)-LS 3*2,5

ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20
ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20

П20
ВВГнг(А)-LS 3*2,5

DX³-E С10А

DX³-E С10А

DX³-E С10А

DX³-E С10А

DX³-E С10А

DX³-E С10А

DX³-E С10А

DX³-E С10А

DX³-E С10А

ВВГнг(А)-LS 3*1,5
П20

DX³-E С10А

DX³-E С10А

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

ВВГнг(А)-LS 3*2,5

ВВГнг(А)-LS 5*4
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
 DX³ C16A 30mA

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 5*4
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
 DX³ C16A 30mA

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
 DX³ C16A 30mA

ВВГнг(А)-LS 3*2,5
П20

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

 DX³ C16A 30mA

QFввод
DX³

С100А

От кнопки
выключения
всего этажа

П20

П20

П20

П20
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однолинейная схема
электроснабжения Щ

Р-2

3



Помещ
ения 1-го этажа

3

12,28
4

2,61
5

Комната хранения открытых образцов
19,75

6

2,84
7

18,78

Душевая

Санузел

8911

5,0

30,64

1,73

Комната отходов

Тамбур

Склад

Коридор

210

Комната работы с условно патогенными мо
79,1

Комната подготовки проб
36,86

12

19,72
Комната дезактивации (обеззараживание)

13

18,45
Моечная

14

46,8
Комната приготовления сред

.

15

Стерилизационная

16

4,74
Санитарный пропускник

7,06

Номер
поме-
щ
ения

Наименование
Площ

адь, м2

Экспликация помещ
ений 1-го этажа

Санитарный пропускник

18а

11,48

8,24

13,71

5,5

9,15

171819

Хранение сухих сред

Коридор

Персональный шлюз

Гардероб верхней одежды

Персональный шлюз

Условные обозначения:

Розетка с заземляющ
им контактом двухполюсная IP21

Розетка с заземляющ
им контактом сдвоенная

двухполюсная  влагозащ
ищ

енная IP44

Розетка с заземляющ
им контактом трехполюсная

Эл. вывод кабеля для стационарного подключения

Силовые линии в трубе ПВХ

Силовые линии в трубе металлической в полу

Лоток металлический перфорированный

Щ
ит распределительный

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

Листов
Лист

Стадия

О
О
О

"ТМ
-Электро"

Изм.
Кол.уч.

Лист
№
 док.

Подпись
Дата

ИД
Разраб.

ГИП
Арсентьев Е.П.

Нач. отд.

03.20г.

Заказчик: 

 ЭОМ

Нежилое помещ
ение по адресу: г.Москва,

Арсентьев Е.П.
03.20г.

03.20г.
План групповых сетей.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 1-го этажа
М 1:100

4



Помещ
ения 1-го этажа

3

12,28
4

2,61
5

Комната хранения открытых образцов
19,75

6

2,84
7

18,78

Душевая

Санузел

8911

5,0

30,64

1,73

Комната отходов

Тамбур

Склад

Коридор

210

Комната работы с условно патогенными мо
79,1

Комната подготовки проб
36,86

12

19,72
Комната дезактивации (обеззараживание)

13

18,45
Моечная

14

46,8
Комната приготовления сред

.

15

Стерилизационная

16

4,74
Санитарный пропускник

7,06

Номер
поме-
щ
ения

Наименование
Площ

адь, м2

Экспликация помещ
ений 1-го этажа

Санитарный пропускник

18а

11,48

8,24

13,71

5,5

9,15

171819

Хранение сухих сред

Коридор

Персональный шлюз

Гардероб верхней одежды

Персональный шлюз

Условные обозначения:

Выключатель одноклавишный

Выключатель двухклавишный

Выключатель одноклавишный проходной

Светильник потолочный светодиодный 600*600

Светильник для аварийного освещ
ения со встроенным

аккумулятором для бесперебойной работы не менее 1 часа

Щ
ит распределительный

Информационные линии ответственности выключателя
в ПВХ трубе

Силовые линии освещ
ения в ПВХ трубе

Линии аварийного освещ
ения в ПВХ трубе

Силовые линии освещ
ения лотке металлическом

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

Листов
Лист

Стадия

О
О
О

"ТМ
-Электро"

Изм.
Кол.уч.

Лист
№

 док.
Подпись

Дата

ИД
Разраб.

ГИП
Арсентьев Е.П.

Нач. отд.

03.20г.

Заказчик: 

 ЭОМ

Нежилое помещ
ение по адресу: г.Москва,

Арсентьев Е.П.
03.20г.

03.20г.
План групповых сетей.

ЭЛЕКТРООСВЕЩ
ЕНИЕ 1-го этажа

М 1:100

5



1

2

3

4

5

7

8
6

12

13
14

15

16

9

10

11

5

3

127.82

4

7.70

5

Комната подготовки проб (темная)
20.69

6

2.99

7

15.53

Ф
изико-химическая лаборатория

Моечная

Санитарный пропускник
8911

5.40

13.42

67.92

Санитарный пропускник

Офисное помещ
ение

Комната хранения образцов

Комната хранения материалов

210

Комната анализа аллергенов (детекция)
7.95

Комната хранения реактивов
8.90

12
12.13

Комната приема пищ
и

13
3.72

Тамбур

14
1.94

Сан.узел

15
Серверная

16
2.11

Тамбур

26.46

Номер
поме-
щ
ения

Наименование
Площ

адь, м2

Помещ
ения 2-го этажа

Условные обозначения:

Розетка с заземляющ
им контактом двухполюсная IP21

Розетка с заземляющ
им контактом сдвоенная

двухполюсная  влагозащ
ищ

енная IP44

Розетка с заземляющ
им контактом трехполюсная

Эл. вывод кабеля для стационарного подключения

Силовые линии в трубе ПВХ

Силовые линии в трубе металлической в полу

Лоток металлический перфорированный

Щ
ит распределительный

Экспликация помещ
ений 2-го этажа

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

Листов
Лист

Стадия

О
О
О

"ТМ
-Электро"

Изм.
Кол.уч.

Лист
№
 док.

Подпись
Дата

ИД
Разраб.

ГИП
Арсентьев Е.П.

Нач. отд.

03.20г.

Заказчик: 

 ЭОМ

Нежилое помещ
ение по адресу: г.Москва,

Арсентьев Е.П.
03.20г.

03.20г.
План групповых сетей.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 2-го этажа
М 1:100

6



1

2

3

4

5

7

8
6

12

13
14

15

16

9

1011

3

127.82

4

7.70

5

Комната подготовки проб (темная)
20.69

6

2.99

7

15.53

Ф
изико-химическая лаборатория

Моечная

Санитарный пропускник
8911

5.40

13.42

67.92

Санитарный пропускник

Офисное помещ
ение

Комната хранения образцов

Комната хранения материалов

210

Комната анализа аллергенов (детекция)
7.95

Комната хранения реактивов
8.90

12
12.13

Комната приема пищ
и

13
3.72

Тамбур

14
1.94

Сан.узел

15
Серверная

16
2.11

Тамбур

26.46

Номер
поме-
щ
ения

Наименование
Площ

адь, м2

Экспликация помещ
ений 2-го этажа

Условные обозначения:

Выключатель одноклавишный

Выключатель двухклавишный

Выключатель одноклавишный проходной

Светильник потолочный светодиодный 600*600

Светильник для аварийного освещ
ения со встроенным

аккумулятором для бесперебойной работы не менее 1 часа

Щ
ит распределительный

Информационные линии ответственности выключателя
в ПВХ трубе

Силовые линии освещ
ения в ПВХ трубе

Линии аварийного освещ
ения в ПВХ трубе

Силовые линии освещ
ения лотке металлическом

Помещ
ения 2-го этажа

5

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

Листов
Лист

Стадия

О
О
О

"ТМ
-Электро"

Изм.
Кол.уч.

Лист
№
 док.

Подпись
Дата

ИД
Разраб.

ГИП
Арсентьев Е.П.

Нач. отд.

03.20г.

Заказчик: 

 ЭОМ

Нежилое помещ
ение по адресу: г.Москва,

Арсентьев Е.П.
03.20г.

03.20г.
План групповых сетей.

ЭЛЕКТРООСВЕЩ
ЕНИЕ 2-го этажа

М 1:100

7



Помещ
ения 1-го этажа

3

12,28
4

2,61
5

Комната хранения открытых образцов
19,75

6

2,84
7

18,78

Душевая

Санузел

8911

5,0

30,64

1,73

Комната отходов

Тамбур

Склад

Коридор

210

Комната работы с условно патогенными мо
79,1

Комната подготовки проб
36,86

12

19,72
Комната дезактивации (обеззараживание)

13

18,45
Моечная

14

46,8
Комната приготовления сред

.

15

Стерилизационная

16

4,74
Санитарный пропускник

7,06

Номер
поме-
щ
ения

Наименование
Площ

адь, м2

Экспликация помещ
ений 1-го этажа

Санитарный пропускник

18а

11,48

8,24

13,71

5,5

9,15

171819

Хранение сухих сред

Коридор

Персональный шлюз

Гардероб верхней одежды

Персональный шлюз

Условные обозначения:

Выключатель одноклавишный

Выключатель двухклавишный

Выключатель одноклавишный проходной

Лампы ультрафиолетовая

Щ
ит распределительный

Силовые линии освещ
ения в ПВХ трубе

Силовые линии освещ
ения лотке металлическом

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

Листов
Лист

Стадия

О
О
О

"ТМ
-Электро"

Изм.
Кол.уч.

Лист
№
 док.

Подпись
Дата

ИД
Разраб.

ГИП
Арсентьев Е.П.

Нач. отд.

03.20г.

Заказчик: 

 ЭОМ

Нежилое помещ
ение по адресу: г.Москва,

Арсентьев Е.П.
03.20г.

03.20г.
План питания ультрафиолетовых ламп

1-го этажа.
М 1:100
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Помещ
ения 1-го этажа

3

12,28
4

2,61
5

Комната хранения открытых образцов
19,75

6

2,84
7

18,78

Душевая

Санузел

8911

5,0

30,64

1,73

Комната отходов

Тамбур

Склад

Коридор

210

Комната работы с условно патогенными мо
79,1

Комната подготовки проб
36,86

12

19,72
Комната дезактивации (обеззараживание)

13

18,45
Моечная

14

46,8
Комната приготовления сред

.

15

Стерилизационная

16

4,74
Санитарный пропускник

7,06

Номер
поме-
щ
ения

Наименование
Площ

адь, м2

Экспликация помещ
ений 1-го этажа

Санитарный пропускник

18а

11,48

8,24

13,71

5,5

9,15

171819

Хранение сухих сред

Коридор

Персональный шлюз

Гардероб верхней одежды

Персональный шлюз

Условные обозначения:

Аварийная кнопка

Аварийная лампа

Кнопка отключения питания этажа

Щ
ит распределительный

Силовые линии освещ
ения в ПВХ трубе

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

Листов
Лист

Стадия

О
О
О

"ТМ
-Электро"

Изм.
Кол.уч.

Лист
№
 док.

Подпись
Дата

ИД
Разраб.

ГИП
Арсентьев Е.П.

Нач. отд.

03.20г.

Заказчик: 

 ЭОМ

Нежилое помещ
ение по адресу: г.Москва,

Арсентьев Е.П.
03.20г.

03.20г.
План питания аварийной сигнализации

1-го этажа.
М 1:100
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3

127.82

4

7.70

5

Комната подготовки проб (темная)
20.69

6

2.99

7

15.53

Ф
изико-химическая лаборатория

Моечная

Санитарный пропускник
8911

5.40

13.42

67.92

Санитарный пропускник

Офисное помещ
ение

Комната хранения образцов

Комната хранения материалов

210

Комната анализа аллергенов (детекция)
7.95

Комната хранения реактивов
8.90

12
12.13

Комната приема пищ
и

13
3.72

Тамбур

14
1.94

Сан.узел

15
Серверная

16
2.11

Тамбур

26.46

Номер
поме-
щ
ения

Наименование
Площ

адь, м2

Экспликация помещ
ений 2-го этажа

Помещ
ения 2-го этажа

Условные обозначения:

Аварийная кнопка

Аварийная лампа

Кнопка отключения питания этажа

Щ
ит распределительный

Силовые линии освещ
ения в ПВХ трубе

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

Листов
Лист

Стадия

О
О
О

"ТМ
-Электро"

Изм.
Кол.уч.

Лист
№
 док.

Подпись
Дата

ИД
Разраб.

ГИП
Арсентьев Е.П.

Нач. отд.

03.20г.

Заказчик: 

 ЭОМ

Нежилое помещ
ение по адресу: г.Москва,

Арсентьев Е.П.
03.20г.

03.20г.
План питания аварийной сигнализации

2-го этажа.
М 1:100
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