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Общие данные

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Разработал

ГИП

СУМ (Система "Умный дом")

МО, котеджный поселок 

Система "Умный дом"
Р

Кострюкова

Арсентьев

Проверил Коровин

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1   Общие данные

2   Структурная схема системы СУМ

3   Схема прокладки кабелей СУМ на участке

4   План размещения оборудования охранно-пожарной сигнализации в гараже. 1 Этаж.

5   План размещения оборудования охранно-пожарной сигнализации в гараже. 2 Этаж.

6   План размещения оборудования охранно-пожарной сигнализации в основном доме. 1 Этаж.

7   План размещения оборудования охранно-пожарной сигнализации в основном доме. 2 Этаж.

8   План подключения оборудования системы вентиляции к системе автоматизации в гараже. 1 Этаж.

9   План подключения оборудования системы вентиляции к системе автоматизации в гараже. 2 Этаж.

10   План подключения оборудования системы вентиляции к системе автоматизации в основном доме. 1 Этаж.

11   План подключения оборудования системы вентиляции к системе автоматизации в основном доме. 2 Этаж

12   План размещения оборудования управления освещением в гараже. 1 Этаж.

13   План размещения оборудования управления освещением в гараже. 2 Этаж.

14   План размещения оборудования управления освещением в основном доме. 1 Этаж.

15   План размещения оборудования управления освещением в основном доме. 2 Этаж.

16   Структурная схема управления теплым полом, конвекторами и ВМО в гараже

17   Структурная схема управления теплым полом, конвекторами и ВМО в осн. доме

18   Структурная схема управления жалюзи и воротами в гараже

19   Структурная схема управления жалюзи в осн. доме

20   Структурная схема управления дверьми, въездными воротами и калиткой

21   Структурная схема управления освещением и вентиляцией.

22   Спецификация оборудования и материалов.

Общие данные

Настоящий альбом рабочей документации СУМ разработан на основании:

· технического задания на проектирование;

· архитектурно-строительных чертежей

Рабочей документацией не предусматривается использование впервые применяемых технологических процессов и решений.

Технические решения, принятые в данной рабочей документации, соответствуют требованиям санитарно-гигиенических,

противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных настоящей документацией мероприятий.

Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным

стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,

удостоверяющие их качество.

По окончании пуско-наладочных работ монтажной организацией должна быть выпущена исполнительная документация с учетом

изменений и отступлений от проекта.

Монтаж и настройка системы

Оборудование KNX установить согласно рабочим чертежам. При установке оборудования руководствоваться документацией

производителя оборудования и решениями, принятыми в данной рабочей документации.

Монтаж системы производить согласно структруной схеме и схеме соединения. Все монтажные работы производить при

выключенном электропитании устанавливаемого оборудования. К работам по монтажу и пуско-наладке оборудования допускается

персонал, имеющий соответствующую профессиональную квалификацию, сертификаты фирм-изготовителей оборудования, после

детального изучения рабочей документации, нормативных и руководящих документов и инструкций производителя оборудования

Прокладку внутренних линий выполнить в ПВХ трубе открытым способом, опуск кабеля производить в штробе в ПВХ трубе.

Выключатели KNX предусмотрены дизайн-проектом.

Настройка и пусконаладка системы должна производиться с учетом ТЗ на автоматизацию, а так же заданий на разработку раздела

автоматизации смежных разделов.

Все отступления от проекта должны быть согласованы с проектной организацией и Заказчиком.

Электропитание и заземление

Электропитание оборудования осуществляется через учтенные в проекте блоки питания.

Заземление оборудования осуществить в соответствии с ПУЭ на шину заземления. Оборудование, подлежащее заземлению, должно

быть соединено отдельным проводом с отдельным зажимом на шине заземления при помощи болтовых соединений. Для всех болтовых

соединений предусмотреть меры против ослабления и коррозии контактного соединения (установка шайб пружинных либо контргаек и

покрытие крепежных элементов антикоррозионными составами).

Принцип работы системы

Система автоматизации умного дома работает с использованием протоколов передачи данных Ethernet, KNX и RS-485 (modbus).

Основной протокол передачи данных KNX, который объединяется с другими протоколами через шлюзы (knx - ethernet и knx - rs-485). В

качестве основных устройств управления умным домом выбраны мобильные устройства со специальным программным обеспечением.

Сервер сбора статистики - NAS, заложенный в проекте СКС. Глубина архива и тип данных для сбора статистики определяется на

этапе пусконаладки. Сервер визуализации и управления - Iridium.

Системы безопасности представлены оборудованием компании "Болид" с использованием кольцевой шины для обеспечения

надежности. Все датчики адресные, что позволяет точно определять сработавший датчик. Снятие с охраны по зонам производится с

помощью снятия конкретных датчиков с охраны и открытия электромеханических замков в требуемых дверях, а так же управлением

приводов ворот и замка калитки.

Управление системами обогрева и вентиляции производится с помощью заложенных в соответствующих разделах клапанов на

основании показаний датчиков температуры. Алгоритм работы описан в разделах ОВ1 и ОВ2.

Управление освещением производится с помощью выключателей освещения и системой управления жалюзи. Все группы освещения

заводятся на релейные активаторы системы умного дома для обеспечения возможности удаленного управления и имитации

присутствия. Жалюзи управляются не только вручную, но и автоматически с использованием данных от метеостанции.
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  Структурная схема системы СУМ
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МО, котеджный поселок 

Система "Умный дом"
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Арсентьев

Проверил Коровин

Интернет

Маршрутизатор

Коммутатор

Шлюз KNX - ethernet

2

Системы безопасности

Шлюз KNX - RS-485

Управление приточно-вытяжной

установкой

KNX модуль аналоговых входов KNX метеостанция

Датчики температуры теплого

пола
Датчик метеостанции

KNX VAV клапаны системы

вентиляции

KNX комнатный датчик

температуры и влажности
KNX привод клапанов

KNX модуль дискретных выходов

Управление дверьми, воротами,

жалюзи и шторами
Управление насосами Управление освещением

KNX выключатели KNX модуль дискретных входов

Вызывная панель домофона

Iridium сервер
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Схема прокладки кабелей СУМ на участке
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Условные обозначения

Кабели мониторинга сухих контактов вызывно панели

КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78

Привод ворот, магнитный замок калитки и

вызывная панель домофона

3
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План размещения оборудования охранно-пожарной

сигнализации в гараже. 1 Этаж.

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Разработал

ГИП

СУМ (Система "Умный дом")

МО, котеджный поселок 

Система "Умный дом"
Р

Кострюкова

Арсентьев

Проверил Коровин

Экспликация помещений

Номер

помеще-

ния

Наименование Площадь, м²

101   Гараж 73.57

102   Прихожая-холл 14.55

103   Прихожая персонала 2.82

104   Санузел 2.79

105   Склад и техпомещение 24.7

106   Склад 5.34

103

101

106

102

104

105

Условные обозначения

- C2000-ШИК - ИК датчик типа "штора"

- ДИП-34А - извещатель пожарный дымовой

- Контроллер С2000-Т, С2000-КДЛ, пульт управления С2000-М и РИП-24

- С2000-ДЗ - датчик утечки воды

- Кабель RS-485 КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78

4

Подъем линии на 2 этаж
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5

План размещения оборудования охранно-пожарной

сигнализации в гараже. 2 Этаж.

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Разработал

ГИП

СУМ (Система "Умный дом")

МО, котеджный поселок 

Система "Умный дом"
Р

Кострюкова

Арсентьев

Проверил Коровин

Экспликация помещений

Номер

помеще-

ния

Наименование Площадь, м²

201   Комната персонала 18.42

202   СУ персонала 3.30

203   Кухня персонала 6.06

204   Лестничный холл 7.10

205   Гостевая 1 45.13

206   Гостевой СУ 1.84

207   Холл 14.96

208   Гостевая 2 14.24

209   Душевая 4.39

210   Лестница 6.94
203

202

204

201

205

206
207

209

208

210

Опуск линии на первый этаж

5

Условные обозначения

- C2000-ШИК - ИК датчик типа "штора"

- ДИП-34А - извещатель пожарный дымовой

- Контроллер С2000-КДЛ, пульт управления С2000-М и РИП-24

- С2000-ДЗ - датчик утечки воды

- Кабель RS-485 КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78
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6

План размещения оборудования охранно-пожарной

сигнализации в основном доме. 1 Этаж.

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Разработал

ГИП

СУМ (Система "Умный дом")

МО, котеджный поселок 

Система "Умный дом"
Р

Кострюкова

Арсентьев

Проверил Коровин

114110 116

115

Экспликация помещений

Номер

помеще-

ния

Наименование Площадь, м²

101   Прихожая-холл 19.55

102   Гардеробная 15.84

103   Котельная 14.46

104   Коридор 11.29

105   Душевая 3.21

106   Гостевой СУ 3.26

107   Паровая баня 7.36

108   Душевая с ведром 4.63

109   СУ и СПА 3.85

110   Комната отдыха 42.42

111   Прихожая персонала 3.66

112   Электрощитовая 2.98

113   Лестничный холл 22.66

114   Гостинная 87.50

115   Столовая 35.68

116   Кухня 37.61

117   Кладовая продуктов 9.23

118   Прачечная 6.02

119   Кладовая 5.21

107 108 109 113

112 119
118

117

111

106

103

105

104

101102

Подъем кабеля на 2 этаж

6

Условные обозначения

- C2000-ШИК - ИК датчик типа

 "штора"

- ДИП-34А - извещатель

пожарный дымовой

- Контроллер С2000-Т, С2000-КДЛ, пульт управления С2000-М и РИП-24

- С2000-ДЗ - датчик утечки воды

- Кабель RS-485 КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78
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7

План размещения оборудования охранно-пожарной

сигнализации в основном доме. 2 Этаж.

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Разработал

ГИП

СУМ (Система "Умный дом")

МО, котеджный поселок 

Система "Умный дом"
Р

Кострюкова

Арсентьев

Проверил Коровин

Экспликация помещений

Номер

помеще-

ния

Наименование Площадь, м²

201   Спальня 44.41

202   Лестничный холл 20.98

203   Душевая 9.71

204   Гардеробная 14.90

205   Спальня хозяйская 51.72

206   Хозяйская ванная 22.89

207   Хозяйская гардеробная 32.59

208   Спальня 45.66

209   Душевая 8.55

210   Гардеробная 8.16

211   Холл 13.87

203 204

201

208

209
210

202

211

205

207

206

Опуск кабеля на 1 этаж

7

Условные обозначения

- C2000-ШИК - ИК датчик типа

"штора"

- ДИП-34А - извещатель

пожарный дымовой

- Контроллер С2000-КДЛ и пульт управления С2000-М

- С2000-ДЗ - датчик утечки воды

- Кабель RS-485 КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78
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Формат А3

8

План подключения оборудования системы вентиляции

к системе автоматизации в гараже. 1 Этаж.

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Разработал

ГИП

СУМ (Система "Умный дом")

МО, котеджный поселок 

Система "Умный дом"
Р

Кострюкова

Арсентьев

Проверил Коровин

Экспликация помещений

Номер

помеще-

ния

Наименование Площадь, м²

101   Гараж 73.57

102   Прихожая-холл 14.55

103   Прихожая персонала 2.82

104   Санузел 2.79

105   Склад и техпомещение 24.7

106   Склад 5.34

103

101

106

102

104

105

Условные обозначения

- комнатная распаячная коробка коммутации линий KNX

- Кабель KNX

- Кабель RS-485 КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78

- Щит силовой с оборудованием KNX

- Датчик температуры, влажности и присутствия

- Контроллер ВОП Volcano HMI EC

8

Клапан VAV

Приточная установка П1

Примечания:

Питание канальных вентиляторов В1-В4, осуществить через реленые модули системы KNX для

контроля их состояния (см лист 21)

Состояние вентиляторов ВМО1 и ВМО2 отслеживается с помощью бинарных входов системы KNX

(см лист 21)

Т

Т

Т

Т

Т
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Формат А3

5

План подключения оборудования системы вентиляции

к системе автоматизации в гараже. 2 Этаж.

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Разработал

ГИП

СУМ (Система "Умный дом")

МО, котеджный поселок 

Система "Умный дом"
Р

Кострюкова

Арсентьев

Проверил Коровин

Экспликация помещений

Номер

помеще-

ния

Наименование Площадь, м²

201   Комната персонала 18.42

202   СУ персонала 3.30

203   Кухня персонала 6.06

204   Лестничный холл 7.10

205   Гостевая 1 45.13

206   Гостевой СУ 1.84

207   Холл 14.96

208   Гостевая 2 14.24

209   Душевая 4.39

210   Лестница 6.94
203

202

204

201

205

206
207

209

208

210

Опуск линии на первый этаж

9

Условные обозначения

- комнатная распаячная коробка коммутации линий KNX

- Кабель KNX

- Кабель RS-485 КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78

- Щит силовой с оборудованием KNX

- Датчик температуры, влажности и присутствия

- KNX устройство управления внутренним блоком кондиционера Klic-dd

Т

Т

Т

Т

Т
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Стадия Лист Листов
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СУМ (Система "Умный дом")

МО, котеджный поселок 
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Р
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Формат А3

9

План подключения оборудования системы вентиляции

к системе автоматизации в основном доме. 1 Этаж.

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Разработал

ГИП

СУМ (Система "Умный дом")

МО, котеджный поселок 

Система "Умный дом"
Р

Кострюкова

Арсентьев

Проверил Коровин

114110
116

115

Экспликация помещений

Номер

помеще-

ния

Наименование Площадь, м²

101   Прихожая-холл 19.55

102   Гардеробная 15.84

103   Котельная 14.46

104   Коридор 11.29

105   Душевая 3.21

106   Гостевой СУ 3.26

107   Паровая баня 7.36

108   Душевая с ведром 4.63

109   СУ и СПА 3.85

110   Комната отдыха 42.42

111   Прихожая персонала 3.66

112   Электрощитовая 2.98

113   Лестничный холл 22.66

114   Гостинная 87.50

115   Столовая 35.68

116   Кухня 37.61

117   Кладовая продуктов 9.23

118   Прачечная 6.02

119   Кладовая 5.21

107 108 109 113 112
119

118

117

111

106

103

105
104

101102

10

Приточно-вытяжная установка П1В1

Примечания:

Управление вентилятором ВМО2 осуществляется с помощью сервопривода KNX (см лист 22)

Управление клапанами П1, В1, ВМО1 (1), ВМО1 (2) и ВМО2 производится сервоприводами (см лист

22)

VAV клапан

Условные обозначения

- комнатная распаячная коробка

коммутации линий KNX

- Кабель KNX

- Кабель RS-485 КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78

- Щит силовой с оборудованием KNX

- Датчик температуры, влажности и присутствия

- KNX устройство управления внутренним блоком кондиционера Klic-dd

Т

Т

Т

Т

Т
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Формат А3

13

План размещения оборудования охранно-пожарной

сигнализации в основном доме. 2 Этаж.

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Разработал

ГИП

СУМ (Система "Умный дом")

МО, котеджный поселок 

Система "Умный дом"
Р

Кострюкова

Арсентьев

Проверил Коровин

Экспликация помещений

Номер

помеще-

ния

Наименование Площадь, м²

201   Спальня 44.41

202   Лестничный холл 20.98

203   Душевая 9.71

204   Гардеробная 14.90

205   Спальня хозяйская 51.72

206   Хозяйская ванная 22.89

207   Хозяйская гардеробная 32.59

208   Спальня 45.66

209   Душевая 8.55

210   Гардеробная 8.16

211   Холл 13.87

203 204

201

208

209
210

202

211

205

207

206

11

Условные обозначения

- комнатная распаячная коробка

коммутации линий KNX

- Кабель KNX

- Кабель RS-485 КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78

- Щит силовой с оборудованием KNX

- Датчик температуры, влажности и присутствия

- KNX устройство управления внутренним блоком кондиционера Klic-dd

Т

Т

Т

Т
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Формат А3

10

План размещения оборудования управления

освещением в гараже. 1 Этаж.

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Разработал

ГИП

СУМ (Система "Умный дом")

МО, котеджный поселок 

Система "Умный дом"
Р

Кострюкова

Арсентьев

Проверил Коровин

Экспликация помещений

Номер

помеще-

ния

Наименование Площадь, м²

101   Гараж 73.57

102   Прихожая-холл 14.55

103   Прихожая персонала 2.82

104   Санузел 2.79

105   Склад и техпомещение 24.7

106   Склад 5.34

103

101

106

102

104

105

12

Условные обозначения

- Датчик присутствия KNX

- Выключатель KNX

- Комнатная распаячная коробка коммутации линий KNX

- Щит силовой с оборудованием KNX

- Линия KNX

Примечание:

Датчик присутствия в помещении 101 и 102 указан на листе 8
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Формат А3

11

План размещения оборудования управления

освещением в гараже. 2 Этаж.

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Разработал

ГИП

СУМ (Система "Умный дом")

МО, котеджный поселок 

Система "Умный дом"
Р

Кострюкова

Арсентьев

Проверил Коровин

Экспликация помещений

Номер

помеще-

ния

Наименование Площадь, м²

201   Комната персонала 18.42

202   СУ персонала 3.30

203   Кухня персонала 6.06

204   Лестничный холл 7.10

205   Гостевая 1 45.13

206   Гостевой СУ 1.84

207   Холл 14.96

208   Гостевая 2 14.24

209   Душевая 4.39

210   Лестница 6.94
203

202

204

201

205

206
207

209

208

210

13

Условные обозначения

- Датчик присутствия KNX

- Выключатель KNX

- Комнатная распаячная коробка коммутации линий KNX

- Щит силовой с оборудованием KNX

- Линия KNX

Примечание:

Датчик присутствия в помещении 201/203, 205, 207 и 208 указан на листе 9
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Формат А3

12

План размещения оборудования управления

освещением в основном доме. 1 Этаж.

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Разработал

ГИП

СУМ (Система "Умный дом")

МО, котеджный поселок 

Система "Умный дом"
Р

Кострюкова

Арсентьев

Проверил Коровин

114110 116

115

Экспликация помещений

Номер

помеще-

ния

Наименование Площадь, м²

101   Прихожая-холл 19.55

102   Гардеробная 15.84

103   Котельная 14.46

104   Коридор 11.29

105   Душевая 3.21

106   Гостевой СУ 3.26

107   Паровая баня 7.36

108   Душевая с ведром 4.63

109   СУ и СПА 3.85

110   Комната отдыха 42.42

111   Прихожая персонала 3.66

112   Электрощитовая 2.98

113   Лестничный холл 22.66

114   Гостинная 87.50

115   Столовая 35.68

116   Кухня 37.61

117   Кладовая продуктов 9.23

118   Прачечная 6.02

119   Кладовая 5.21

107 108 109 113 112
119

118

117

111

106

103

105
104

101102

14

Примечания:

Подключение светильников с поддержкой KNX выполнить в комнатных распаячных коробках

(силовая часть остается в соответствии с проектом ЭОМ), а при отсутствии выхода KNX у

светильника силовую часть подключить к модулю дискретного выхода в щите KNX

Датчик присутствия в помещении 101, 110, 114,115 и 116 указан на листе 10

Условные обозначения

- Датчик присутствия KNX

- Выключатель KNX

- Комнатная распаячная коробка коммутации линий KNX

- Щит силовой с оборудованием KNX

- Линия KNX
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Формат А3

13

План размещения оборудования охранно-пожарной

сигнализации в основном доме. 2 Этаж.

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Разработал

ГИП

СУМ (Система "Умный дом")

МО, котеджный поселок 

Система "Умный дом"
Р

Кострюкова

Арсентьев

Проверил Коровин

Экспликация помещений

Номер

помеще-

ния

Наименование Площадь, м²

201   Спальня 44.41

202   Лестничный холл 20.98

203   Душевая 9.71

204   Гардеробная 14.90

205   Спальня хозяйская 51.72

206   Хозяйская ванная 22.89

207   Хозяйская гардеробная 32.59

208   Спальня 45.66

209   Душевая 8.55

210   Гардеробная 8.16

211   Холл 13.87

203 204

201

208

209
210

202

211

205

207

206

15

Примечания:

Подключение светильников с поддержкой KNX

выполнить в комнатных распаячных коробках

(силовая часть остается в соответствии с

проектом ЭОМ), а при отсутствии выхода KNX у

светильника силовую часть подключить к модулю

дискретного выхода в щите KNX

Датчик присутствия в помещении 201, 205 и 208

указан на листе 11
Условные обозначения

- Датчик присутствия KNX

- Выключатель KNX

- Комнатная распаячная коробка коммутации линий KNX

- Щит силовой с оборудованием KNX

- Линия KNX
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14

Структурная схема управления теплым полом,

конвекторами и ВМО в гараже

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Разработал

ГИП

СУМ (Система "Умный дом")

МО, котеджный поселок 

Система "Умный дом"
Р

Кострюкова

Арсентьев

Проверил Коровин
16

Примечания:

Логика работы системы описана в проекте ОВ. Комнатные датчики температуры и влажности разместить согласно

дизайн-проекту.

Линии связи устройств KNX показаны условно. Подключение производить к ближайшему устройству KNX, либо к комнатной

распаячной коробке KNX.

Условные обозначения

- Силовая линия 220В

- Линия KNX

- Линия RS485
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,

вл
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ст

и и
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ис
ут

ст
ви
я

Пом. 207

Модуль дискретных входов

(4 входа) BE/S 4.230.2.1

М
он

ит
ор

ин
г 

ра
бо

т
ы 

ВМ
О1

М
он

ит
ор

ин
г 

ра
бо

т
ы 

ВМ
О2

Сеть KNX

гр
. 5

6

гр
. 6

5

V
A
V
 к

ла
па

н

Пом. 105

V
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V
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н

V
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н

V
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Бл
ок
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ио
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м 
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d

Да
тч

ик
 т
ем
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ра
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,

вл
аж
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и и
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ис
ут

ст
ви
я

Пом. 205
Бл

ок
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пр
ав

ле
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я
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нд
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ио
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м 
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-d

d

Да
тч
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ра
ту
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вл
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но
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и и
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ви
я

Пом. 208

Бл
ок

 у
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я
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нд
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ио
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ро

м 
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-d

d

Ш
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з 
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X
-R
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Пр
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я 
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т
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нт
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Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Разработал

ГИП

СУМ (Система "Умный дом")

МО, котеджный поселок 

Система "Умный дом"
Р

Кострюкова

Арсентьев

Проверил Коровин

Ин
в.
 N

 п
од

л.
По

дл
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

Гл
. с

пе
ц.

Формат А3

15

Структурная схема управления теплым полом,

конвекторами и ВМО в осн. доме

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Разработал

ГИП

СУМ (Система "Умный дом")

МО, котеджный поселок 

Система "Умный дом"
Р

Кострюкова

Арсентьев

Проверил Коровин
17

Примечания:

Логика работы системы описана в проекте ОВ. Комнатные датчики температуры и

влажности разместить согласно дизайн-проекту.

Линии связи устройств KNX показаны условно. Подключение производить к

ближайшему устройству KNX, либо к комнатной распаячной коробке KNX.

Условные обозначения

- Линия RS485

- Силовая линия 220В

- Линия KNX

Модуль бинарных выходов

SA/S 12.16.1

На
со

с 
№

1

На
со

с 
№

12

Да
тч

ик
 т
ем
пе
ра
ту

ры
,

вл
аж
но
ст

и и
 пр

ис
ут

ст
ви
я

Пом. 205

Модуль бинарных выходов

SA/S 12.16.1

На
со

с 
№

13

На
со

с 
№

21

Да
тч
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 т
ем
пе
ра
ту
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,

вл
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но
ст
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Пом. 208
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Сеть KNX
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Модуль дискретных выходов, 10А
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Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Разработал

ГИП

СУМ (Система "Умный дом")

МО, котеджный поселок 

Система "Умный дом"
Р

Кострюкова

Арсентьев

Проверил Коровин

Ин
в.
 N

 п
од

л.
По

дл
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

Гл
. с

пе
ц.

Формат А3

16

Структурная схема управления жалюзи, шторами и

воротами в гараже

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Разработал

ГИП

СУМ (Система "Умный дом")

МО, котеджный поселок 

Система "Умный дом"
Р

Кострюкова

Арсентьев

Проверил Коровин
18

Примечания:

Линии связи устройств KNX показаны условно. Подключение производить к ближайшему устройству KNX, либо к комнатной

распаячной коробке KNX.

Условные обозначения

- Линия к сухим контактам приводов

- Линия KNX

Контроллер жалюзи 4 канальный

JA/S 4.24.1

Ж
ал

юз
и 

по
м.
 1
01

Ж
ал

юз
и 

по
м.
 1
02

Ж
ал

юз
и 

по
м.
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01

Ж
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Контроллер жалюзи 4 канальный

JA/S 4.24.1

Ж
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юз
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по
м.
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05

Ж
ал

юз
и 

по
м.
 2

07

Во
ро

т
а 

№
1

Во
ро

т
а 

№
2

Контроллер жалюзи 4 канальный

JA/S 4.24.1

Во
ро

т
а 

№
3

Блок прикладных функций (таймер)

ABZ/S 2.1

Контроллер жалюзи 4 канальный

JA/S 4.24.1

Ш
т
ор

ы 
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м.
 1
01

Ш
т
ор

ы 
по

м.
 1
02

Ш
т
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ы 
по

м.
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Ш
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по

м.
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04

Ш
т
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ы 
по

м.
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05

Ш
т
ор
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м.
 2

07

Сеть KNX гаража
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Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Разработал

ГИП

СУМ (Система "Умный дом")

МО, котеджный поселок 

Система "Умный дом"
Р

Кострюкова

Арсентьев

Проверил Коровин

Ин
в.
 N

 п
од

л.
По

дл
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

Гл
. с

пе
ц.

Формат А3

17

Структурная схема управления жалюзи в осн. доме

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Разработал

ГИП

СУМ (Система "Умный дом")

МО, котеджный поселок 

Система "Умный дом"
Р

Кострюкова

Арсентьев

Проверил Коровин
19

Примечания:

Линии связи устройств KNX показаны условно. Подключение производить к ближайшему устройству KNX, либо к комнатной

распаячной коробке KNX.

Условные обозначения

- Линия к сухим контактам приводов

- Линия KNX

Контроллер жалюзи 4 канальный

JA/S 4.24.1

Ж
ал

юз
и 

по
м.
 1
01

Ж
ал

юз
и 

по
м.
 1
02

Ж
ал

юз
и 

по
м.
 1
04

Ж
ал

юз
и 

по
м.
 1
10

 г
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Контроллер жалюзи 4 канальный

JA/S 4.24.1

Ж
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юз
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по
м.
 1
10

 г
р.
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Ж
ал

юз
и 

по
м.
 1
14

 г
р.
 1

Ж
ал

юз
и 

по
м.
 1
14

 г
р.
 2

Ж
ал

юз
и 

по
м.
 1
14

 г
р.
 3

Контроллер жалюзи 4 канальный

JA/S 4.24.1

Метеорологический блок

WZ/S 1.1

М
ет

ео
ро

ло
ги

че
ск

ий

да
т
чи

к 
W

ES
/
A
 2

.1

Блок прикладных функций (таймер)

ABZ/S 2.1

Контроллер жалюзи 4 канальный

JA/S 4.24.1

Ж
ал

юз
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Контроллер жалюзи 4 канальный
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 1

Контроллер жалюзи 4 канальный

JA/S 4.24.1

Ж
ал

юз
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по
м.
 2

08
 г

р.
 2

Контроллер жалюзи 4 канальный

JA/S 4.24.1

Ш
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м.
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Ш
т
ор
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по

м.
 1
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Ш
т
ор
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по

м.
 1
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т
ор

ы 
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м.
 1
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 1

Контроллер жалюзи 4 канальный

JA/S 4.24.1
Ж
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р.
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т
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Ш
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Контроллер жалюзи 4 канальный

JA/S 4.24.1
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Сеть KNX осн. дома
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Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Разработал

ГИП

СУМ (Система "Умный дом")

МО, котеджный поселок 

Система "Умный дом"
Р

Кострюкова

Арсентьев

Проверил Коровин

Ин
в.
 N

 п
од

л.
По

дл
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

Гл
. с

пе
ц.

Формат А3

18

Структурная схема управления дверьми, въездными

воротами и калиткой

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Разработал

ГИП

СУМ (Система "Умный дом")

МО, котеджный поселок 

Система "Умный дом"
Р

Кострюкова

Арсентьев

Проверил Коровин
20

Примечания:

Линии связи устройств KNX показаны условно. Подключение производить к ближайшему устройству KNX, либо к комнатной

распаячной коробке KNX.
Условные обозначения

- Линия ВВГнг 2х1.5

- Линия KNX

- Линия Ethernet

Модуль 32 настраиваемых входов-выходов (осн. дом)

UK/S 32.2

Въ
ез

дн
ые

 в
ор

от
а

Ка
ли

т
ка

Вызывная панель домофона Gira

Эл
ек

т
ро
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ха

ни
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 д

ве
ри
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ом
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Эл
ек

т
ро

ме
ха

ни
че
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мк
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 д

ве
ри

 п
ом

. 1
11

Модуль 32 настраиваемых входов-выходов (гараж)

UK/S 32.2

Эл
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т
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че
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ий
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ве
ри

 п
ом

. 1
02

.2

Эл
ек

т
ро

ме
ха

ни
че

ск
ий

за
мк

ок
 д

ве
ри

 п
ом

. 1
02

.3

Сеть KNX гаража

Сеть KNX осн. дома
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Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Разработал

ГИП

СУМ (Система "Умный дом")

МО, котеджный поселок 

Система "Умный дом"
Р

Кострюкова

Арсентьев

Проверил Коровин

Ин
в.
 N

 п
од

л.
По

дл
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

Гл
. с

пе
ц.

Формат А3

19

Структурная схема управления освещением и

вентиляцией

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Разработал

ГИП

СУМ (Система "Умный дом")

МО, котеджный поселок 

Система "Умный дом"
Р

Кострюкова

Арсентьев

Проверил Коровин
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Примечания:

Линии связи устройств KNX показаны условно. Подключение производить к ближайшему устройству KNX, либо к комнатной

распаячной коробке KNX.

Условные обозначения

- Силовая линия 220В

- Линия KNX
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  Спецификация оборудования и материалов.

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Разработал

ГИП

СУМ (Система "Умный дом")

МО, котеджный поселок 

Система "Умный дом"
Р

Кострюкова

Арсентьев

Проверил Коровин

№ п/п Наименование и техническая характеристика Тип,марка

Код
оборудования
, изделия,
материала

Завод-
изготовитель

Единица
измерения Кол-во Масса

единицы,кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Блок питания SV/S 30.640.3.1 ABB шт. 2

3 IP маршрутизатор IPR/S 3.1.1 ABB шт. 2

4 Модуль бинарных входов BE/S 4.230.2.1 ABB шт. 1

5 Модуль аналоговых входов AE/S 4.2 ABB шт. 4

6 Модуль управления жалюзи JA/S 4.24.1 ABB шт. 16

7 Модуль бинарных выходов SA/S 12.16.1 ABB шт. 3

8 Модуль бинарных выходов SA/S 12.10.1 ABB шт. 8

9 Метеостанция WZ/S 1.1 ABB шт. 1

10 Датчик метеостанции WES/A 2.1 ABB шт. 1

11 Блок прикладных функций ABZ/S 2.1 ABB шт. 1

12 Датчик температуры, влажности и присутствия PD-ATMO 360i/8 A KNX Easylux шт. 14

13 Датчик присутствия 6131/21-24-500 ABB шт. 9

14 Контроллер технологический С2000-Т Болид шт. 2

15 Контроллер системы безопасности С2000-КДЛ Болид шт. 2

16 Пульт системы безопасности С2000-М Болид шт. 2

17 Датчик типа "Штора" С2000-ШИК Болид шт. 72

18 Датчик протечки воды С2000-ДЗ Болид шт. 18

19 Датчик дыма оптический ДИП-34А Болид шт. 52

20 Кабель RS-485
КИПвЭВнг(А)-LS

2х2х0,78
м 2600

21 Кабель KNX KNX/EIB 2х2х0,8 м 2200

22 Сервер iRidium server UMC шт 1

23 Сервопривод систем вентиляции ST/K1.1 ABB шт. 5

24 Резервный источник питания систем безопасности РИП-24-4/40М3-Р Болид шт. 2

25 Модуль 32 настраиваемых входов-выходов UK/S 32.2 ABB шт. 2

26 Блок питания модуля настраиваемых входов-выходов NT/S 24.800 ABB шт. 2

27 Кабель ВВГнг 2х1.5 м 600

28 Шлюз KNX-rs-485 IBOX-MBS-KNX-100 Intesis шт. 2

22

Примечания:

Количество и тип выключателей KNX определяется дизайн-проектом

https://tmelectro.ru/

https://tm
electro.ru/tseny/proektirovanie-sks-lvs-videonablyudenie/
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